


Soufflage par le sol

Reprise-soufflage par
gaine ronde

Reprise directe dans
le hall par grille
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Soufflage par
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CONFIGURATION DE MONTAGE
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Soufflage directe par
grille double déflexion
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VERSION BI-BLOC

VERSION MONOBLOC

PACDH 40/50

PACDH 25/35
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PACDH 25 / 35
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IMPLANTATION UNITE INTERIEUR POUR BI-BLOC

La machine ou unité exterieur sera posée et fixée sur une dalle béton désolidarisée de tout bâtiment. la zone 
devra être aérée, si possible exposée au vent et au soleil. dans la messure du possible, on évitera d'entourer 
l'appareil de mur ou de haies de hauteur supérieur à l'appareil. aucun obstacle ne dvra empêcher le libre 
écoulement de l'air

IMPLANTATION MONOBLOC EXTERIEUR OU UNITE EXTEIREUR BI-BLOC

l'arriere de la machine sera adossée au hall piscine, penser a 
garder un acces au filtre à air pour l'entretient.

des reserves de 400 mm seront observée de chaque coté de la 
machine afin de pouvoir ouvrir les portes l'ateral pour les visite 
d'entretient.
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